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หมวดงาน

SN   ระบบสุขาภิบาล

FP   ระบบดับเพลิง

ชนิดแบบ

0    แบบทั่วไป 

1    ไดอะแกรมและตารางอุปกรณ์

2    ผังบริเวณ

3    แบบแปลน

XX-X  XX

เลขที่แบบ

ชนิดแบบ

หมวดงาน

คำอธิบายแบบ

4    แบบขยาย

5    รายละเอียดการติดตั้งทั่วไป
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รูระบายน้ำทิ้งที่พื้น

รูระบายน้ำด้านข้าง

รูระบายน้ำสำหรับกระถางต้นไม้

รูระบายน้ำฝนแบบเรียบ

รูระบายน้ำฝนรูปโดม

ท่อระบายน้ำทิ้งห้องปฎิบัติการ

ท่อระบายน้ำฝนแนวดิ่ง

สามทางทีวาย

สามทางที

ข้องอ 45 องศา

ข้อโค้ง 90 องศา

ข้องอ 90 องศา

ท่องอลง

ท่องอขึ้น

ทิศทางความลาดตามลูกศร

ท่อระบายน้ำทิ้ง

ท่อดับเพลิง

ท่อระบายน้ำจากครัว

ท่อระบายน้ำฝนภายในอาคาร

ท่อน้ำร้อน

ท่อน้ำประปา

ท่อระบายอากาศ

ท่อระบายน้ำเสีย

ท่อระบายน้ำโสโครก

สัญลักษณ์

ข้อต่ออ่อนชนิดยางสังเคราะห์ ( ใช้กับงานระบายน้ำ )

ข้อต่ออ่อนชนิดเหล็กไร้สนิม

FLOW SWITCH

AUTOMATIC AIR VENT

สายฉีดชำระ

โถปัสสาวะชาย

อ่างล้างหน้า

ส้วมชนิด FLUSH  TANK

ALARM CHECK VAVLE AND ALARM GONGE

ประตูน้ำ OS & Y GATE VALVE WITH SUPERVISORY SWITCH

ฝาปิดท่อระบายอากาศเหล็กหล่อ ชนิดออกด้านข้าง

มาตรวัดน้ำ

ประตูน้ำกันน้ำย้อนกลับ

ลูกลอยชนิด MODULATING

ลูกลอย

PRESSURE RELEASE VALVE

ประตูน้ำลดความดัน

BALL VALVE

ประตูน้ำลิ้นปีกผีเสื้อ

ประตูน้ำ OS AND Y  GATE VALVE

จุกเปิดล้างท่อด้านข้าง

ประตูน้ำ GATE VALVE

ฝาปิดท่อระบายอากาศเหล็กหล่อ

ฝาปิดท่อระบายอากาศ

รูระบายน้ำทิ้งที่พื้น

ปลั๊กอุดปลายท่อ

จุกเปิดล้างท่อใต้พื้น

จุกเปิดล้างท่อบนพื้น

จุกเปิดล้างท่อบนพื้น

หัวกระจายน้ำดับเพลิง

ก๊อกน้ำ , ก๊อกสนาม

ถังกรอง ( FILTER )

ถังความดัน

เครื่องสูบน้ำเพิ่มเเรงดัน ( BOOSTER PUMP )

เครื่องสูบน้ำจ๊อกกี้   ( JOCKY PUMP )

เครื่องสูบน้ำดับเพลิง  ( FIRE  PUMP )

เครื่องสูบน้ำประปา ( WATER  PUMP )

ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ABC ( 6A:20B 15 lbs ) มอก. 332

ฝักบัว

ข้อต่ออ่อนชนิดยางสังเคราะห์ใช้กับท่อแรงดัน(TWIN SPHERE)

หัวต่อสายฉีดน้ำดับเพลิง

หัวกระโหลกพร้อมตะแกรงกรอง ( FOOT VALVE)

มาตรวัดสูญญากาศ

มาตรวัดความดัน

ตู้ดับเพลิง

หัวรับน้ำดับเพลิง

หัวจ่ายน้ำดับเพลิงบนหลังคา

ข้อต่อลด

สัญลักษณ์ สัญลักษณ์ สัญลักษณ์

ลง

ปกติเปิด ( NORMALLY OPEN )

ปกติปิด ( NORMALLY CLOSE )

ระดับก้นท่อหรือรางระบายน้ำ

ขึ้น

ท่อ พีพี

ท่อ พีวีซี

ท่อ พีบี

บ่อพักท่อระบายน้ำฝนฝาปิด ตะแกรงเหล็ก

บ่อพักท่อระบายน้ำเสียฝาปิดเหล็กหล่อ ชนิดฝาสี่เหลี่ยม

บ่อพักท่อระบายน้ำเสียฝาปิดเหล็กหล่อ ชนิดฝากลม

ท่อ เอช ดี พี อี

ท่อเหล็กอาบสังกะสี

ท่อเหล็กหล่อ

บ่อพักท่อระบายน้ำฝนฝาปิด คสล.

อ่างซักล้างไม้ถูพื้น

อ่างอาบน้ำ

ความหมาย

ถังดับเพลิงชนิด CO ไม่น้อยกว่า 10-BC มาตรฐาน UL (10 lbs.)

2

ท่อน้ำทิ้งระบบดับเพลิง

ส้วมชนิด FLUSH  VALVE

บ่อพักท่อระบายน้ำฝนฝาปิด ตะแกรงเหล็กเหล็กหล่อ

ลูกลอยชนิด NON  MODULATING

( HIGH DENSITRY POLYETHLENE )

ท่อ พีพีอาร์

( POLYBUTYLENE )

( POLYVINYL  CHLORIDE )

( POLYPROPYLENE )

( POLYPROPYLENE  RANDOM )

ฝาปิดท่อระบายอากาศชนิดใช้ท่อและข้อต่อประกอบ

ท่อระบายน้ำเสียภายนอกอาคาร

ท่อระบายน้ำฝน คสล.ภายนอกอาคาร

โถปัสสาวะหญิง

อ่างซักล้าง

บ่อพักท่อระบายน้ำฝนฝาปิด คสล.
( มีรางวี )

ความหมายความหมายความหมาย

หัวกระจายน้ำดับเพลิงชนิด PENDENT

หัวกระจายน้ำดับเพลิงชนิด UPRIGHT

หัวกระจายน้ำดับเพลิงชนิด PENDETN WITH CONCEAL

หัวกระจายน้ำดับเพลิงชนิด UPRIGHT WITH GUARD

PUMP CONTROL VALVE

ถังดับเพลิงชนิด WET CHEMICAL ขนาด 10 lbs.

ท่อเหล็กดำ (BLACK STEEL PIPE)

A1/ 1:100 A3/1:200

ถังดับเพลิง LOW PRESSURE WATER MIST (6A:20B) 15lbs.

ถังดับเพลิงโฟมเคมี AFFF ขนาด 10lbs.

ABOVE  CEILINGA/C

A/F

B/C

B/F

ABOVE  FLOOR

BELOW  CEILING

BELOW  FLOOR

อ่างล้างสิ่งปฏิกูล

เครื่องกรองน้ำมีระบบ REVERSE OSMOSIS



P

NA

S

ขยาย PRV-1, PRV-2, PRV-3, PRV-4

A

B

A

B

A

A

ขยาย PRV-5 , PRV-6

A

PRV-1

Ø (นิ้ว)

B

Ø (นิ้ว)

INLET PRESSURE

(PSI) โดยประมาณ

OUTLET PRESSURE

(PSI)

PRV-2

PRV-3

PRV-4

PRV-5

Ø 3" 1 1/2" 40 20

40 20

70 30

70 30

90 20

OS&Y GATE VALVE

สัญลักษณ์

GATE VALVE

PRESSURE REDUCING VALVE (PILOT OPERATER)

STRAINER

PRESSURE GUAGE

PRESSURE REDUCING VALVE (DIRECT ACTING)

A

A

A A

B

A

B

A

A A

A

A

AA

BP

PRV-6 90 20

Ø 4" 1 1/2"

Ø 3" 1 1/2"

Ø 4" 1 1/2"

Ø 3" 1 1/2"

Ø 3" 1 1/2"

BUTTERFLY VALVE
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JP.-L

FP.-H

JP.-H
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ชั้นที่ 8

ชั้น 1 
TO DRAIN

(HIGH PRESSURE PUMP WITH FEED PUMP)

ถังเก็บสำรองน้ำดับเพลิง

ปริมาตร 22 ลบ.ม.

ไดอะแกรมระบบดับเพลิงด้วยหมอกน้ำแนวดิ่ง

ห้องเครื่องปั๊มน้ำ

STARTER CABINET

B-DC1
น้ำเติมจากระบบสุขาภิบาล

TO DRAIN

SYMBOL

DOUBLE INTERLOCK PRE-ACTION VALVE

SECTION VALVE

WATER MIST NOZZLE HEAD (CLOSED TYPE FOR DRY PIPE SYSTEM)

WATER MIST NOZZLE HEAD (CLOSED TYPE FOR WET SYTEM)

FLUSHING VALVE (BALL VALVE)

W/FLOW DETECTING SWITCHES

W/SUPERVISORY AND FLOW DETECTING SWITCHES

BALL VALVE

OVER FLOW เชื่อมต่อกับระบบระบายน้ำ สุขาภิบาล

DESCRIPTION

ชั้น 8

ชั้น 9

พื้นที่ห้องเครื่องปั๊มน้ำ S-1.8

P-1.9
B-1.9/1 B-1.9/2

ชั้น 7

P-2.7
B-2.7/1 B-2.7/2

ชั้น 6

P-2.6
B-2.6/1 B-2.6/2

ชั้น 5

P-2.5
B-2.5/1 B-2.5/2

ชั้น 4

P-2.4
B-2.4/1 B-2.4/2

ชั้น 3

P-2.3
B-2.3/1 B-2.3/2

P-1.7
B-1.7/1 B-1.7/2

P-1.6
B-1.6/1 B-1.6/2

P-1.5
B-1.5/1 B-1.5/2

P-1.4
B-1.4/1 B-1.4/2

P-1.3
B-1.3/1 B-1.3/2

ICU 1 - 17

NSCU

NURSERY 20 เตียง

ICU & PICU

ICU

TRANSPLANT & CLEAN

SEMI CLEAN

ห้องผ่าตัด

ห้อง OR

ห้องผ่าตัด

ห้อง LAB

ไดอะแกรมควบคุมระบบหมอกน้ำ
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FILTERATION SYSTEM

SCALE 1:NTS

DESCRIPTION
No.

HI-RATE SAND FILTER "EMAUX" MODEL S900 OR EQUAL

POOL PUMP "EMAUX" MODEL SB30 3HP.(380V/50Hz/3PH), ASTRAL, HAYWARD OR EQUAL

PVC. TIS 13.5 Ø6" RETURN INLET

PVC. TIS 13.5 Ø6" MAIN DRAIN POOL

PVC. TIS 13.5 Ø3" VACUUM 

PVC. TIS 13.5 Ø6" SUCTION SURGE TANK

PVC. TIS 13.5 Ø1" MAKE UP WATER 

PVC. TIS 13.5 Ø1" CW

PVC. TIS 13.5 Ø6" OVERFLOW DRAIN-9@1.00 m.

PVC. TIS 13.5 Ø3" WASTE (CONNECT TO DRAIN)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

SALT CHLORINATOR "EMAUX" MODEL SSC50-E OR EQUAL

วัสดุที่ใช้ในการติดตั้ง

1. ท่อระบบ เป็น PVC. Class 13.5

2. ท่อร้อยสายไฟ เป็น PVC. Class 5.5 (สีเหลือง)

3. Valve - Ø2" หรือน้อยกว่าใช้แบบ Ball valve 

- Ø2 1/2" หรือมากกว่าใช้แบบ Butterfly valve

4. Check Valve - Ø2" หรือน้อยกว่าใช้แบบ Swing

- Ø3" หรือมากกว่าใช้แบบ Wafer

5. สายไฟ-เป็น THW

6. ความดันที่ใช้ในการ Test ท่อ = 50 psi

PVC. TIS 13.5 Ø6" OVERFLOW TANK TO DRAIN (CONNECT TO DRAIN)
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